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Centrum stavebniha inzenyrstvi a.s. Praha Zkusebna tepelnych vlastnosti materiali. konstrukei a budov
102 00 Praha 10. Prazska 16; tel /fax: 271751122; email: ao@icsias.cz

1. Zadani zkousky

Stanoveni mérn€ tepelné kapacity bylo provedeno na zaklad& objednavky firmy CIUR a.s. ze
dne 25.04.2013.

2. Popis predmétu zkouSky
Pfedmétem zkoudky bylo stanoveni mérné tepelné kapacity tepelné a akustické izolace

Climatizer Plus na bazi celulédzy.

3. Dodéni vzorku
Do zku3ebny tepelnych vlastnosti materiali, konstrukei a budov bylo objednatelem dodano

baleni izolace Climatizer Plus, ze kterého byly pfipraveny zkusebni vzorky.

4. Identifikace zkuSebnich postupi

Mé&rma tepelnd kapacita je stanovena dle interni metodiky laboratofe.

5. Zjisténé vysledky méieni

Vysledky méfeni mérné tepelné kapacity materialu v suchém stavu jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 — vysledky méfeni cq izolace Climatizer Plus

&. mfen Soué\:zgf‘};:tli) elné Objemova hrr310tnost Tepelna kapacita
S IR p [kg/m’] ¢ [V(kg K)]
1 0,0367 46,3 2075
2 0,0353 45,1 2060
3 0,0362 46,9 1927
primérni hodnota véetné nejistoty méieni 2020 + 6%

Meérna tepelna kapacita izolace Climatizer Plus m&fena na vzorcich z jednoho data vyroby se

po zapocteni nepfesnosti méfeni maze pohybovat v rozmezi 1919 J/(kg.K) az 2142 J/(kg.K)].
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